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kaivon viilenemistä ja parantaa maalämpöpumpun tehokerrointa, sekä pidem-
mällä, että lyhyellä aikavälillä. Asiasta pitäisi tehdä enemmän tutkimusta, jotta 
saataisiin selville, onko kaivon lämmittäminen kannattavaa.  
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The purpose of this thesis was to determine ways to store solar energy into an 
energy borehole. Also, the benefits of storing were considered. 
 
Stricter energy consumption regulations and the rising concern about climate 
change has increased the usage of renewable around the world energy sources. 
This has increased the amount of solar and geothermal energy systems in Fin-
land. 
 
Usage of geothermal power lowers temperature inside of a borehole. This leads 
to geothermal system having lower performance and lower energy yield. To pre-
vent this from happening, one must store thermal energy into a borehole. Solar 
energy systems often produce excess energy that cannot be utilized.  
 
In this thesis three different methods were presented how to store excess solar 
energy into a borehole. Also, it was discussed how cooling and heating borehole 
affects geothermal energy system. 
 
The findings indicate that it is possible to store solar energy into a borehole. Stor-
ing solar energy into a borehole decreases the amount of temperature drop dur-
ing its lifetime and increases the performance of a geothermal energy system. 
But more research should be done to find out how effective this is and is it profit-
able to do so. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
Wp piikkiwatti, W 
kWh kilowattitunti 
TRT-mittaus terminen vastetesti 
DTRT-mittaus hajautettu terminen vastetesti 
COP tehokerroin 
SCOP kausittainen tehokerroin 
ylijäämä aurinkosähköllä tuotettu sähkö, jota ei voida hyödyntää 
itse 
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1 JOHDANTO 
 
 
Uusiutuvien energianlähteiden käyttö on kasvanut Suomessa tiukentuvien ener-
giamääräysten ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman huolen myötä. Myös uusiutu-
vien energiajärjestelmien hankintakustannukset ovat pudonneet viime vuosina, 
tehden niistä jopa kannattavia. Aurinkosähköenergia ja maalämpö lukeutuvat näi-
hin uusiutuviin energioihin ja niitä käsitellään tässä opinnäytetyössä. On huo-
mattu, että maalämpökaivon lämpötila putoaa käytön myötä, joka taas huonontaa 
maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta. Aurinkosähköjärjestelmät toisaalta tuotta-
vat usein ylijäämää, eli sähköä, jota ei voida hyödyntää. Tästä on herännyt idea, 
että aurinkosähköllä ja sen ylijäämällä, lämmitettäisiin maalämpökaivoa, paran-
taen maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä, kuinka aurinkoenergiaa voidaan va-
rastoida maalämpökaivoon lämpönä. Lisäksi työssä selvitettiin, kuinka maaläm-
pökaivon lämpötila putoaa käytön vaikutuksesta ja kuinka kaivoon syötetty lämpö 
varastoituu. 
 
Opinnäytetyössä esiteltiin kolme eri tapaa, joilla aurinkoenergiaa voidaan varas-
toida maalämpökaivoon. Kahdessa tapauksessa aurinkoenergiaa varastoidaan 
maalämpökaivoon olemassa olevien järjestelmien avulla ja yhdessä esitellään, 
kuinka aurinkosähköenergialla tuotettua lämpöenergiaa voitaisiin varastoida 
maalämpökaivoon. 
 
Tämä opinnäytetyö on kirjallisuustutkimus. Työn lähteinä toimi pääasiassa verk-
kolähteet, sillä kirjallisuutta löytyy aiheesta melko vähän.  
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2 AURINKOSÄHKÖENERGIA 
 
 
Aurinkoenergian käyttö sähkön tuotannossa on kasvanut maailmalla voimak-
kaasti viimevuosina. Myös Suomessa aurinkosähkön osa sähköntuotannosta on 
kasvussa. Aurinkosähkö alkaa olla taloudellisesti kannattavaa ja tekniikka hal-
ventuu nopeasti. Tämä parantaa aurinkosähkön kannattavuutta ja luo positiivisen 
kierteen aurinkosähkölle energiamarkkinoilla. (Tahokorpi, ym. 2016,135.) 
 
 
2.1 Aurinkosähkön tekniikka 
 
Aurinkosähkö on sähköä, joka on tuotettu muuntamalla auringon tuottama sätei-
lyenergia sähköenergiaksi. Aurinkosähköä tuotetaan aurinkosähköjärjestelmällä, 
joka koostuu joko kahdesta tai kolmesta osasta. Nämä osat ovat: 
• Aurinkopaneelit 
• Vaihtosuuntaaja eli invertteri (pakollinen verkkoon kytketyissä järjestel-
missä) 
• Latausohjain ja akusto (pakollinen verkkoon kytkemättömissä järjestel-
missä) 
 
Akustoa ei välttämättä tarvitse verkkoon kytketyissä aurinkosähköjärjestelmissä 
ja on tällä hetkellä vielä taloudellisesti kannattamatonta Suomessa. (Tahkokorpi, 
ym. 2016,136.) Yleisimmin käytetyn aurinkosähköjärjestelmän rakenne on esi-
tetty kuvassa 1. 
 
 
KUVA 1. Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä (Motiva, 2016)  
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2.1.1 Aurinkopaneelit 
 
Aurinkopaneelit koostuvat useista piistä valmistetuista aurinkokennoista, jotka 
tuottavat sähköä valosähköisen ilmiön ja PN-liitoksen avulla. Yksittäinen aurinko-
kenno luo n. 0,6 V:n jännitteen, mutta kytkemällä kennoja sarjaan ja rinnan, saa-
daan muodostettua piiri, jolla saavutetaan haluttu nimellisteho. (Perälä, 2017, 29, 
42). 
 
Paneelien nimellistehoa kutsutaan piikkiwatiksi (Wp). Paneelin piikkiwatti on teho, 
jonka paneelin tulisi tuottaa standardiolosuhteissa (STC). Standardiolosuhteissa 
kennojen lämpötila on 25 ºC, ilmamassa (AM) on 1,5 ja säteilyn määrä on 1000 
W/m2. Suomessa tällaisia olosuhteista vastaisi kirkas ja kylmä kevät- tai syys-
päivä. Aurinkoisina kesäpäivinä paneelit saavuttavat nimellistehonsa puolenpäi-
vän molemmin puolin myös Suomessa. (Tahokorpi, ym. 2016,136.). Suuri osa 
markkinoilla olevista aurinkopaneelien kennoista on valmistettu joko yksi- tai mo-
nikiteisestä piistä. Näiden paneelien hyötysuhteet vaihtelevat n. 14 – 20 % välillä 
riippuen kennoissa käytetyn piin rakenteesta. (Eicker, 2014, 463.) 
 
Yksi aurinkopaneelien parhaista puolista on sen huoltovapaus. Sade pesee pa-
neeleita ajoittain ja pitää ne kohtuullisen puhtaina. Lehdet ja muut irtoroskat on 
kuitenkin parasta poistaa mahdollisimman nopeasti, sillä jopa yhden kennon var-
jostuminen paneelissa, voi rampauttaa kaikki samaan sarjaan kytkettyjen kenno-
jen sähköntuotannon. (Boxwell, 2013, 156). 
 
Aurinkopaneelien käyttöiäksi on arvioitu n. 25 vuotta, mutta se voi helposti ylittyä. 
Paneelien vanhetessa niiden tuotanto pienenee ajan myötä. Käyttöikänsä loppu-
puolella paneelit tuottavat n. 80–90 % verrattuna sen alkuperäiseen tuotantoon. 
(Boxwell, 2013, 71). 
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2.1.2 Vaihtosuuntaaja eli invertteri 
 
Invertteri on pakollinen osa aurinkosähköjärjestelmää, jos järjestelmä asenne-
taan kohteeseen, joka on liitetty valtakunnalliseen sähköverkkoon. Invertteri 
muuntaa paneeleiden tuottaman tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC). Invertterien 
hyötysuhde on tällä hetkellä saatavilla olevilla järjestelmillä pääsääntöisesti yli 90 
%. (Perälä, 2017, 78). 
 
Invertterin käyttöikä voi Suomen olosuhteissa olla yli 20 vuotta, jos se on kytketty 
hyvänlaatuiseen verkkoon. Aurinkosähköjärjestelmää suunniteltaessa oletetaan, 
että invertteri vaihdettaisiin kerran järjestelmän elinkaaren aikana. (Perälä, 2017, 
79). 
 
 
2.1.3 Akusto ja latausohjain 
 
Akustolla varastoidaan aurinkosähkön tuottama energia myöhempää käyttöä var-
ten. Akusto koostuu yleensä lyijyakkujen kennoista, jotka on kytketty sarjaan 12 
tai 24 V:n jännitteen saavuttamiseksi. (Perälä, 2017, 53). 
 
Akusto on pakollinen vain verkkoon kytkemättömissä verkoissa. Lisäksi se ei ole 
taloudellisesti kannattava tällä hetkellä Suomessa verkkoon kytketyissä järjestel-
missä. Aurinkoenergia on tällä hetkellä hyödyllisintä käyttää samalla kuin sitä tuo-
tetaan esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen tai mahdollisesti sähköauton la-
taamiseen. (Tahkokorpi, ym. 2016,136.) 
 
Latausohjaimella nimensä mukaisesti ladataan akustoa. Latausohjain laskee au-
rinkopaneelien tuottaman jännitteen akkujen lataamiseen sopivaksi. Lisäksi se 
valvoo akkujen varaustilaa lopettaen akkujen varauksen niiden ollessa täynnä ja 
estäen ylilatauksen. (Perälä, 2017, 70). 
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2.2 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja tuotanto 
 
Perusperiaatteena aurinkosähköjärjestelmän koon valitsemisessa on tällä het-
kellä se, että tuotetusta aurinkosähköstä mahdollisimman suuri osa tulisi hyödyn-
tää omassa kulutuksessa. Koon valitsemiseen vaikuttaa oleellisesti myös talon 
lämmitystyyppi, koska lämmitysmuoto vaikuttaa suuresti sähkönkulutukseen, ku-
ten nähdään kuvista 2 ja 3. (Motiva, 2018). 
 
 
KUVA 2. Ei-sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusprofiili heinäkuussa 
(Motiva, 2018). 
 
 
KUVA 3. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusprofiili heinäkuussa 
(Motiva, 2018). 
 
Aurinkosähköjärjestelmien mitoitukseen on käytettävissä erilasia laskentatapoja 
riippuen siitä mihin tulokseen pyritään.  
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2.2.1 Pohjakulutukseen perustuva mitoitus 
 
Pohjakulutukseen perustuvalla mitoituksella paneelien yhteenlaskettu teho tulisi 
vastata pienintä jatkuvaa tehon tarvetta päiväsaikaan. Tällä tavalla mitoitetulla 
järjestelmällä varmistetaan, että suurin osa tuotetusta aurinkoenergiasta tulisi 
omaan käyttöön. Tällöin saadaan myös tällä hetkellä lyhyin järjestelmän takaisin-
maksuaika. Pohjakulutus kotitalouksissa on kumminkin hyvin pieni osa verrattuna 
sähkön vuosittaiseen kokonaiskulutukseen. (Motiva, 2016) 
 
 
2.2.2 Keskimääräinen tai enimmäiskulutus kesällä 
 
Kesän keskimääräiseen tai enimmäiskulutukseen perustuvalla mitoituksella pyri-
tään siihen, että kesäkaudella suurin osa sähkön kulutuksesta voidaan kattaa 
aurinkosähköllä. Tällöin aurinkosähkön tuotanto ylittää usein oman sähkön tar-
peen tuotannon huippuhetkinä ja ylijäämäsähkö syötettään verkkoon tai varas-
toidaan jollain menetelmällä. Ylijäämäsähkön energia voidaan varastoida esim. 
akustoihin tai muutettuna lämmöksi, lämminvesivaraajaan. (Motiva, 2016) 
 
 
2.2.3 Nollaenergiamitoitus 
 
Nollaenergiamitoituksella pyritään pääsemään tilanteeseen, jolloin aurinkosäh-
köjärjestelmä tuottaisi keskimäärin yhtä paljon kuin on kohteen keskimääräinen 
energian kulutus. Tällöin kesäkaudella tuotettaisiin runsaasti ylijäämäsähköä, 
jota sitten myytäisiin verkkoon. Vaikka järjestelmä olisikin mitoitettu näin, niin tal-
vella tuotanto jää reilusti alle oman tarpeen, sillä tyypillisesti suurimpina sähkön-
kulutuksen kuukausina (joulu-helmi) aurinkosähkön tuotanto jää suomessa hyvin 
vähäiseksi. (Motiva, 2016) 
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2.2.4 Aurinkosähköjärjestelmän tuotanto 
 
Aurinkosähköjärjestelmän tuotantoon vaikuttaa merkittävimmin kennojen lämpö-
tila, varjostukset ja paneelien suuntaus, sekä asennuskulma. Kennojen lämpöti-
laan voidaan vaikuttaa paneeleiden asennustavalla. Hyvin tuulettuva asennus pi-
tää kennojen lämpötilan matalammalla. Alhaisessa lämpötilassa kennon tyhjä-
käyntijännite nousee, jolloin aurinkopaneeli tuottaa suuremman sähkötehon. Var-
jostukset paneeleilla vaikuttavat huomattavasti tuotantoon. Jo yhden kennon var-
jostuma paneelilla voi pienentää koko paneelin tuotantoa 33-50 %. Varjostukset 
ovat yleensä puita, korkeita rakennuksia tai paneelien päälle tippuneita lehtiä. 
Suomessa paneelit suositellaan asennettavaksi kohti etelää 40 asteen kulmassa. 
Mutta tämä ei aina toteudu, koska paneelit asennetaan yleensä katolle sen suun-
tauksen ja kallistuksen mukaan.  
 
Aurinkosähköjärjestelmän sähköenergian tuotannon arvioimiseen on useita ta-
poja. Verkkolaskureiden suosio ja määrä on kasvanut paljon viimevuosina aurin-
kosähkön yleistyessä. Verkkolaskureilla saadaan usein tarkempia tuloksia kuin 
käsin laskemalla ja niiden käyttö vie huomattavasti vähemmän aikaa ja vaivaa. 
 
Euroopan komission ylläpitämä ja kehittämä PVGIS (Photovoltaic geographical 
information system) –verkkolaskuri laskee vuosittaisen, kuukausittaisen tai päi-
vittäin tuotetun aurinkosähkön, sekä paneelille osuvan säteilyn määrän suuressa 
osassa maailmaa. Tulokset perustuvat yli 10 vuoden ajan kerättyihin tunti arvoi-
hin. Laskuri pystyy myös määritelmään paneelit parhaaseen mahdolliseen kul-
maan ja suuntaan. Kuvassa 4 on esitetty PVGIS -verkkolaskurin käyttöliittymä. 
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KUVA 4. PVGIS –verkkolaskuri (Euroopan komissio, 2017) 
 
Toinen esimerkki verkossa olevasta laskurista on Sun Energian luoma laskuri, 
jota useat yritykset käyttävät aurinkojärjestelmien mitoittamiseen. Laskuri käyttää 
Ilmatieteen laitoksen säädata-aineistoa, maanmittauslaitoksen rakennustietoja ja 
tilastokeskuksen sähköhintatietoja apunaan laskennassa. Laskurin kartassa on 
mallinnettu talojen ja rakennusten kattojen pinta-ala, sekä otettu huomioon katon 
suuntaus, kallistuskulmat, rakenteet ja varjostustekijät. Kuvan 5 mukaisesti las-
kuri ehdottaa aurinkosähköjärjestelmän kokoa perustuen antamiisi tietoihin. Las-
kuri tuottaa myös arvion kohteen vuotuiselle sähkönkulutukselle, sekä aurin-
kosähköntuotannolle eri kuukausina.  
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KUVA 5. Esimerkki Sun Energian -verkkolaskurin antamista tuloksista (Sun Ener-
gia 2019, muokattu) 
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3 MAALÄMPÖ 
 
 
Maalämpö, tai usein geoenergia, on maa- ja kallioperään sekä vesistöihin varas-
toitunutta energiaa. Maalämpö on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin aurin-
gosta ja maan sisäisestä energiasta. (GTK, n.d.) 
 
Maalämmön suosio on lähtenyt kasvuun vuosituhannen vaihteessa. Osana kas-
vun syytä voidaan pitää Suomen ja EU:n tavoitteita uusiutuvien energianlähtei-
den käytöstä. (TEM, n.d.) 
 
Maapinnan keskilämpötila Suomen eri alueilla on esitetty kuvassa 6. Maanpinnan 
lämpötilat vaihtelevat vuodenajan mukaan, mutta syvemmällä maassa (n. 14-15 
m:n syvyydessä) lämpötilat vakiintuvat keskilämpötiloihin vuodenajasta riippu-
matta. (Ympäristöopas, 2013, 7) 
 
 
KUVA 6. Ilman ja maanpinnan keskilämpötilat Suomessa (GTK, Niina Leppä-
harju, n.d.) 
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3.1 Maalämpöjärjestelmä 
 
Jotta maassa olevaa lämpöä voidaan hyödyntää, tarvitaan maalämpöjärjestelmä. 
Maalämpöjärjestelmä koostuu yksinkertaistettuna kahdesta osasta; maalämpö-
pumpusta ja maapiiristä. 
 
Maalämpöpumppu siirtää maasta tuodun lämmön lämmitysjärjestelmään. Maa-
lämpöpumpun toimintaperiaate on samanlainen kuin esimerkiksi jääkaapin läm-
pöpumpun ja se on esitetty kuvassa 7. Maalämpöpumppu koostuu kompresso-
rista, paisuntaventtiilistä ja lämmönvaihtimista (höyrystin ja lauhdutin). Maa-
piiristä tuleva ”lämmin” lämmönkeruuliuos (yleensä etanoliseos) tulee höyrysti-
melle, josta sen lämpö siirtyy lämmönkeruupiirissä kulkevalle n. -10 °C kylmäai-
neelle (yleensä fluorihiilivetyä). Lämmennyt kylmäaine muuttuu höyryksi, jonka 
jälkeen höyry puristetaan kasaan kompressorilla, nostaen kaasun lämpötilaan 
(Avogadron laki). Kuuma kylmäainehöyry johdatetaan lauhduttimeen, jossa kyl-
mäaineen lämpö siirtyy lämmitysverkon veteen. Jäähtynyt kylmäaine muuttuu ta-
kaisin nestemäiseksi ja kulkee paisunta venttiilin läpi, pienentäen painetta ja alen-
taen lämpötilaa. (Motiva, 2012) 
 
 
KUVA 7. Maalämpöpumpun toimintaperiaate (Motiva, 2012) 
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Maalämpöpumppu tarvitsee toimiakseen sähköä ja sen hyötysuhdetta kuvataan 
yleensä COP- tai SCOP-arvolla. COP-arvo kertoo pumpun tehokertoimen, eli 
kuinka paljon energiaa pumppu tuottaa käytettyyn sähkö verrattuna. Esim. jos 
pumpun COP-arvo on 4,3, pumppu tuottaa 4,3 kW energiaa, jokaista sen kulut-
tamaa 1 kW kohti. Porakaivosta otettu energia olisi tällöin 3,3 kW. SCOP-arvo 
kertoo kausittaisen tehokertoimen. SCOP ottaa huomioon eri lämmityskaudet ja 
ilmasto-olosuhteet. SCOP antaa paremman kuvan laitteen todellisesta tehoker-
toimesta. 
 
Maapiirin lämmönkeruupiiri kerää maahan sitoutunutta lämpöä ja tuo sen maa-
lämpöpumpulle. Keruuputkistossa kiertävä lämmönkeruuliuos on yleensä eta-
noliseosta, jotta se ei jäätyisi talven pakkasilla. Lämmönkeruuliuos lämpenee 
muutaman asteen kierroksellaan maapiirissä. Porakaivo on yleisin maapiirin 
tyyppi. Toisia maapiirien tyyppejä ovat pintamaahan asennettu vaakaputkisto tai 
vesistön pohjaan upotettu putkisto. 
 
Porakaivon rakenne on esitetty kuvassa 8. Porakaivo on maksimissaan 200–250 
metriä syvä kallioon porattu reikä. Porattavan kaivon syvyys riippuu siitä, kuinka 
paljon lämmitystä rakennus tarvitsee. Jos yksi porakaivo ei riitä, niin on mahdol-
lista porata useampia kaivoja 15–20 metrin välein. Porakaivo täyttyy tai täytetään 
vedellä paremman lämmönsiirron saavuttamiseksi. Jos porakaivo porataan osit-
tain maahan, sen maaosuudelle on asennettava suojaputki, joka estää pintave-
sien sekoittumisen pohjaveteen. 
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KUVA 8. Maapiirin rakenne (Motiva, 2012) 
 
 
3.2 Maalämpöjärjestelmän mitoitus 
 
Maalämpöpumppu voidaan mitoittaa joko osatehoiseksi tai täysitehoiseksi. Osa-
tehoinen lämpöpumppu mitoitetaan 60-80 %:iin huipputehontarpeesta. Tällä te-
homäärällä pitäisi pystyä tuottamaan n. 95-99 % rakennuksen vuotuisesta läm-
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mitysenergista. Loput 1–5 % tuotetaan muulla tavalla esimerkiksi maalämpöpum-
pun lisävastuksella. Täysitehoinen maalämpöpumppu puolestaan tuottaa kaiken 
tarvittavan lämmitysenergian ilman apuja ympärivuoden. (Motiva, 2011) 
 
Lämpökaivon syvyys ja porareikien määrä riippuu rakennuksen lämmitysener-
gian tarpeesta, rakennuksen sijainnista ja kallioperän kivilajien lämmönjohtavuu-
desta. TRT -mittausmenetelmällä (Thermal Response test) voidaan selvittää kal-
lioperän ominaisuuksia ja lämpökaivo voidaan mitoittaa paremmin. Maalämpö-
kaivon mitoittamiseen tulisi aina kysyä apua asiantuntijalta. (Ympäristöministeriö, 
2013) 
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4 AURINKOENERGIAN VARASTOIMINEN MAALÄMPÖKAIVOON 
 
 
Aurinkoenergian varastoiminen maalämpökaivoon ei ole yleistä, mutta se on 
mahdollista. Varastoimalla aurinkoenergiaa maalämpökaivoon, sen kausittaista 
viilenemistä voidaan pienentää. Kaivon elpymistä talven jälkeen voidaan myös 
nopeuttaa. (Motiva, 2019) Tällä hetkellä maalämpökaivoa voidaan lämmittää au-
rinkolämpöjärjestelmällä tai puhallinkonvektorin avulla. Maalämpökaivon lämmit-
tämistä suoralla aurinkosähköllä ei löytynyt lähteitä, mutta sen periaatetta käsi-
tellään luvussa 4.3. 
 
 
4.1 Aurinkolämpöjärjestelmä ja maalämpöjärjestelmä 
 
Aurinkolämpöjärjestelmää voidaan käyttää maalämpöjärjestelmän rinnalla läm-
mityksessä esimerkiksi kuvan 9 esittämällä tavalla. Aurinkolämpöjärjestelmällä 
voidaan myös lämmittää maalämpökaivoa siirtämällä lämpöä erillisellä lämmön-
siirtimellä aurinkokeräimen keruunliuoksesta maalämpöpiirin keruuliuokseen. 
Tämä viilentää aurinkokeräimiin menevää keruuliuosta parantaen sen lämmön-
keruukykyä, jolloin aurinkokeräimestä saadaan parempi hyöty. 
 
 
KUVA 9. Maalämpökaivon lämmitys aurinkolämpöjärjestelmällä. 
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Aurinkolämpöjärjestelmää ei ole järkevää käyttää talvikuukausina, koska aurin-
gonsäteily on niin vähäistä, ettei aurinkokeräin tuota juurikaan lämpöä. Aurinko-
lämpöjärjestelmät on myös varustettu säätöyksiköillä, joka estävät pumpun käy-
misen silloin, kun aurinkokeräimen lämpötila on pienempi kuin lämminvesivaraa-
jan. (Solpro, 2006) 
 
Maalämpökaivoon vietyyn energian määrään vaikuttaa lämminvesivaraajasta tu-
levan aurinkokeräimen keruuliuoksen ja maalämpökaivon keruuliuoksen lämpö-
tilat, sekä kuinka paljon lämmönsiirrin siirtää lämpöenergiaa keruuliuoksien vä-
lillä. 
 
 
4.2 Puhallinkonvektori ja maalämpöjärjestelmä 
 
Puhallinkonvektori voidaan yleensä liittää suoraan maalämpökaivon keruupiiriin, 
koska puhallinkonvektorissa voidaan käyttää samaa keruuliuosta, jota maa-
piirissä kulkee. Kuvassa 10 on esitetty yksi tapa, jolla puhallinkonvektori voidaan 
liittää keruupiiriin. Puhallinkonvektori jäähdyttää sisäilmaa käyttämällä ns. maa-
viileää tai maakylmää. Maalämpöjärjestelmän kylmä keruuliuos johdetaan maa-
lämpöpumpusta puhallinkonvektorille, jossa siihen sitoutuu ilmasta lämpöä. Ke-
ruuliuokseen sitoutunut lämpö viedään maalämpökaivoon, johon se varastoituu. 
 
 
KUVA 10. Maalämpökaivon lämmitys puhallinkonvektorilla  
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Tavallisemmin puhallinkonvektori asennetaan maalämpökaivon paluuvirtauksen 
puolelle, jolloin maalämmön keruupiirissä lämmennyttä nestettä lämmitetään li-
sää ennen kuin se viedään maalämpöpumpulle. Tällöin maalämpöpumpulla saa-
vutetaan parempi COP-arvo. Puhallinkonvektorilla voidaan lämmittää maalämpö-
kaivoa käytännössä vain jäähdytyskaudella ja sen käyttö lämmittimenä ei ole 
mahdollista maapiirissä. 
 
Puhallinkonvektoreiden ottotehot vaihtelevat omakotitalokokoluokan laitteissa 25 
– 150 W:n välillä. Puhallinkonvektoreiden jäähdytysteho on 2 - 9 kW:n välillä, kun 
keruuliuoksen ollessa +5 °C. Tällainen määrä jäähdytystä vaikuttaa suurelta, 
mutta koska konvektoria käytetään lyhyitä aikoja kerrallaan ja vain tarpeen mu-
kaan, on vaikea arvioida maalämpökaivoon viedyn lämpöenergian määrää.  
 
Aurinkosähkön ylijäämän teho pitäisi helposti riittää pyörittämään puhallinkonvek-
toria. Jos ylijäämää ei ole tarjolla, jäähdytys tapahtuisi sähköverkosta tulevan 
sähkön avulla tai sitten jäähdytystä ei käytettäisi. Voi olla tulla myös tilanteita, 
jolloin jäähdytystä ei tarvitse, vaikka ylijäämää olisi tarjolla. Tällöin ylijäämä myy-
täisiin sähkön myyjälle. 
 
 
4.3 Lämmitysvastus ja maalämpöjärjestelmä 
 
Aurinkosähköenergiaa voidaan varastoida maahan yksinkertaisella järjestel-
mällä. Kytkemällä maalämpökaivon keruupiiriin sähkövastus lämmittämään ke-
ruuliuosta. Sähkövastuksena voitaisiin käyttää läpivirtauslämmitintä tai pientä 
lämminvesivaraajaa. 
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KUVA 11. Maalämpökaivon lämmitys aurinkosähköllä. 
 
Tällaisella järjestelmällä olisi mahdollista hyödyntää 100 % aurinkosähkön tuot-
tamasta ylijäämästä. Sähkövastuksen tulisi kuitenkin olla tarpeeksi hyvin säädet-
tävissä, jotta se pystyy muuntamaan pienestä suureen olevan ylijäämän. 
 
 
4.3.1 Maalämpökaivon viileneminen 
 
Eugster ja Rybachin vuonna 2000 julkaistussa raportissa oli tutkittu, kuinka maa-
lämpöjärjestelmän käyttö viilentää sen ympärillä olevan maaperän lämpötilaa. 
Kuvissa 12 ja 13 on esitetty maalämpökaivon lämpötilan muutos ajan myötä. Las-
kenta perustui vuosina 1986-1998 saaduista Sveitsissä sijaitsevan 105 m syvän 
maalämpökaivon mittaustuloksiin. Maalämpökaivoon oli asennettu antureita 0,5 
ja 1 metrin päähän maalämpökaivosta eri syvyyksille porattuihin reikiin. 
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KUVA 12. Laskettu maaperän lämpötilan muutos 50 metrin syvyydessä 30 vuo-
den tuotannon ja 30 vuoden palautumisen aikana (Eugster & Rybach, 2000) 
 
 
KUVA 13. Maalämpökaivoa ympäröivän maaperän lämpötila vuosien 1986-1998 
aikana (Eugster & Rybach, 2000) 
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Kuvista 12 ja 13 nähdään selvästi, että maaperän lämpötila putoaa eniten sen 
ensimmäisien toimintavuosien aikana. Tämän jälkeen viileneminen hidastuu, kun 
lähestytään lämmön johtumisen ja lämmön keräämisen tasapainoa. Maalämpö-
kaivoa ympäröivän maaperän lämpötila putoaa noin 1,7 °C 30 vuoden käytön 
jälkeen, kuten nähdään kuvasta 12. 
 
Suomessa maalämpökaivon lämpötila putoaa luultavasti tätäkin enemmän suu-
remman lämmitystarpeen takia. Tällainen lämpötilan muutos vaikuttaa maaläm-
pöpumpun tehokertoimeen huonontaen sitä hieman. Kuvassa 14 on esitetty ke-
ruuliuoksen lämpötilan vaikutus maalämpöpumpun tehokertoimeen. Maan poh-
joisosissa olevissa maalämpökaivoissa saattaa esiintyä jäätymistä lämpötilan pu-
toamisen takia. Jäätynyt vesi johtaa huonosti lämpöä kallion ja keruuliuoksen vä-
lillä, huonontaen lämmitysenergian tuotantoa entisestään. 
 
 
KUVA 14. Maalämpöpumpun tehokerroin menoveden ja keruuliuoksen lämpöti-
lan suhteen. (Matias Ranta-Korpi, 2018) 
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4.3.2 Maalämpökaivon lämmittäminen 
 
Vuonna 2014 geologian tutkimuskeskuksen tekemässä tutkimuksessa arvoitiin 
DTRT -mittausmenetelmää ja kallion lämmönjohtavuutta. Tutkimuksessa mitattiin 
200 metriä syvän maalämpökaivon lämpötiloja lämmityksen ja palautumisen ai-
kana. Maalämpökaivon keruuliuosta kierrätettiin kaivossa 94 tuntia, jonka aikana 
keruuliuosta lämmitettiin jatkuvalla 9 kW:n teholla. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty 
maalämpökaivon lämpötilat mittauksen aikana. Tämän jälkeen lämmitys ja kierto 
katkaistiin ja kaivon annettiin elpyä 216 tunnin ajan.  
 
 
KUVA 15. Maalämpökaivon lämpötilat lämmityksen ja palautumisen aikana. 
(Petri Hakala, GTK, 2014). 
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KUVA 16. Maalämpökaivon lämpötilat eri syvyyksissä elpymisen aikana. (Petri 
Hakala, GTK, 2014). 
 
Tutkimuksessa keruuliuoksen ja maalämpökaivon lämpötila nousi 64 tunnissa lä-
hes +16 °C:een. 210 tuntia lämmityksen ja keruuliuoksen kierron katkaisusta, kai-
von keskilämpötila oli laskenut n. 0,5 °C:een päähän kaivon alkuperäisestä häi-
riintymättömästä keskilämpötilasta. Kuvassa 15 olevan keruuliuoksen lämpötila 
ei kerro elpymisvaiheessa muuta kuin aivan maanpinnassa olevan lämpötilan, 
koska neste ei kiertänyt kaivossa elpymisen aikana. Tämän takia nesteen läm-
pötila näyttää kuvassa paljon korkeammalta kuin kaivon lämpötila. 
 
Näiden tulosten perusteella voidaan päätellä, että maalämpökaivoon voidaan va-
rastoida energiaa ja pienentää maalämmön käytöstä johtuvaa viilentymistä. Va-
rastoitu lämpöenergia tulisi kuitenkin käyttää mahdollisimman nopeasti parhaan 
hyödyn saamiseksi, koska kaivon lämpötila putoaa nopeasti lämmittämisen lo-
pettamisen jälkeen. Jos kesän aikana haluttaisiin lämmittää maalämpökaivoa au-
rinkosähkön avulla talven varaksi, niin kesällä varastoituneen energian hyöty tal-
veksi jäisi todennäköisesti melko pieneksi.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Maalämpökaivon lämpötila putoaa muutaman asteen sen käytön myötä. Tämä 
pienentää maalämpöpumpun tehokerrointa huonontaen sen lämmöntuottoa. Au-
rinkoenergian varastoimisella maalämpökaivoon voidaan vähentää viilenemisen 
aiheuttamaa vaikutusta lämmöntuotantoon. Maalämpökaivoon varastoitu lämpö 
haipuu nopeasti, joten varastoitu energia tulisi käyttää mahdollisimman nopeasti, 
jolloin siitä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. 
 
Maalämpökaivoon voidaan varastoida lämpöenergiaa opinnäytetyössä esitellyillä 
tavoilla. Aurinkolämpöjärjestelmällä voidaan lämmittää maalämpökaivoa sa-
malla, kun sitä käytetään käyttöveden tai lämmitysveden lämmittämiseen. Aurin-
kolämpöjärjestelmän liittäminen maalämpöjärjestelmään on hieman epäkäytän-
nöllistä ja voi aiheuttaa kustannuksia ja järjestelmän säätelyä. Puhallinkonvekto-
rilla lämmitetään maalämpökaivoa siirtämällä lämpöä huoneilmasta maalämpö-
kaivoon. Puhallinkonvektori voidaan myös liittää suoraan maalämpöjärjestel-
mään, jolloin suuria erilliskustannuksia ei synny. Aurinkosähköenergialla voitai-
siin varastoida lämpöä maalämpökaivoon sähkövastuksen avulla. Tähän tarvit-
taisiin sähkövastus, joka kykenisi muuntaman tuotetun aurinkosähkön lämmöksi 
tarpeen vaatiessa. 
 
Siitä kuinka paljon tästä varastoituneesta energiasta on hyötyä lyhyen ja pitkänai-
kavälin energiansäästöstä, on vaikea sanoa tällä hetkellä saatavissa olevien tie-
tojen perusteella. Maalämpöpumput ovat viime vuosina alkaneet tallentamaan 
lokitietojaan lämpötiloista ja maalämpöpumpun toiminnasta. Jos näitä lokitietoja 
kerättäisiin useasta kohteesta, voitaisiin paremmin nähdä maalämpökaivon vii-
lentymisen vaikutus maalämpökaivosta saatuun lämmitysenergiaan ja maaläm-
pöpumpun energiankulutukseen. 
 
Aurinkoenergian maalämpökaivoon varastoimisen kannattavuudesta, verrattuna 
sen myymiseen, ei käsitelty. Mutta ottaen huomioon, että aurinkosähköjärjestel-
mät suunnitellaan tällä hetkellä sillä perusteella, että mahdollisimman suuri osa 
tuotetusta aurinkosähköstä saadaan kulutettua itse, ei pitäisi olla paljoa väliä 
myydäänkö vai yritetäänkö sitä varastoida. 
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